QI’(

@ ) Agence Régionale de Santé

Normandie Qﬂ\

g,

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE  Liberté » Fgalité » Fraternitd
REPUBLIQUE FRANCAISE

MONSIEUR LE MAIRE

Alengon, le 9 aoit 2018

COMMUNE DE LONLAY L'ABBAYE
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SIAEP DE DOMFRONT
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Prélévement 00121876
Unité de gestion 0093 SIAEP DE DOMFRONT Prélevé le : jeudi 02 aoit 2018 & 10h15
Installation UDl 000224 LONLAY L'ABBAYE par: AURELIE LEDUC

Point de surveillance P 0000000270 PC1

Type visite : D1

Localisatlon exacte

5 roule de Domifront - Me ROMME Andr

Commune LONLAY-L'ABBAYE
Mesures de terrain Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure |supérieure inférieure supérieure
COULEUR iQUAUTAT F) o/
ODEUR (QUALITATIF) 11
SAVEUR (QUALITATIF) 0/
Température de l'eau 24 °C 25,00
PH 8 unité pH 6,50 9,00
Chlore libre <0,05 mg(Ci2)/iL
Chlore total 0,06 mg(Ci2)/L
Analyse laboratoire
Analyse effectuée par : LABEO ORNE 6102
Type del'analyse : 061D1SFM Code SISE de I'analyse : 00129277 Référence laboratoire : INC/80010/1
Résultats Limites de qualité Références de qualité
inférieure [ supérieure | inférieure | supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES
ASPECT (QUALITATIF) a /
Turbidité néphélométrique NFU <0,2 NFU 2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE
Tilre alcalimétrique complet 7.7 °f
Titre hydrotimétrique 132 °f
FER ET MANGANESE
Fertotal 24 pg/L 200,00
Manganése total 1 pgfL 50,00
MINERALISATION
Conductivité a 26°C 422 pSicm I 200,00 1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES
Ammonium (en NH4) <0,05 mg/L 0,10
Nitrates (en NO3) 24 mg/L 50,00
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES
Bact. aér. revivifiables & 22°-68h <1 nimL
Bact. aér. revivifiables a 36°-44h 1 nfmL
Bacléries coliformes /100ml-MS 0 n/{100mL) 0
Bacl. el spores sulfito-rédu./100ml 0 n/(100mL) 0
Entérocoques /100mI-MS 0 n/(100mL) 0
Escherichia coli /100ml -MF 0 n/(100mL) 0

Conclusion sanitaire ( Prélévement N° : 00121876)

Eau d'alimentation conforme aux limites et aux références de qualité définies parla réglementation en vigueur pour les paramétres
recherches.
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